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Considérations typiques

-Budget c s s
5 Rarement considéré
-Efficacité
- Colt de possession
_Espace (Total cost of ownwership)
Sécurité -Listes d’equipements

-Fiabilité a long terme
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Salle mécanique traditionnelle




Montage typique d’un échangeur en réseau ouvert




Admission d’air -effet sur échange thermique et corrosion

Uoxygene est 'ennemi et doit étre éliminé
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Pompe de transfert Electrique

Pressurisation
Debordement
Cavitation

Trop chaud

Probléme de garnitures

Rotating Seal Assy \ Impeller



Salle mécanique moderne
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Limiter le nombre d’accessoires et colits d’installation
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Echangeurs modernes

Systeme moderne:

Compacte et efficient

Echangeur haute efficacité

Controle de la surface d’échange

Les condensats sont purgés de fagcon continue
Facilité d’augmenter ou de diminuer la capacité

Valve de slreté et évent atmosphérique non requis
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Transfert de condensat en circuit fermé

Refoulement
condensat

Echangeur de chaleur

Echangeur optmisé

Un clapet de retenue &
portée souple doit étre *

) . . | : I ‘Vapeur ?
Opération sous vide e P niree dar

motrice

Capacité tampon de
collecte de condensat

Pas d’admission d’air S0US pression
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Pompe mécanique

Crifice fig. 2 L
fig. 1 4 9. ; Admission
Phase de remplissage £ é:t:luilibragzm Phase d'&acuation fluide motsur
ouvert




Retour condensat en circuit fermé




Récupération des condensats — méthode traditionelle

Vapeur de revaporisation relachée
a I'atmosphere causant une
grande perte d’énergie

Perte du condensat provenant de
la vapeur de revaporisation

Sortie disgratieuse de vapeur par
I’évent

Risque de débordement par le 1 \ \ \ \

trop-plein due a une
pressurisation




Condenseur / dégazeur atmosphérique

Mélange

ﬁ¢ <«— Faufraiche

Flash @

* Vapeur de revaporisation récupérée
* L'eau est réchauffée
« Déperdition de chaleur réduites du réservoir

» Event sécuritaire

Tube d’immersion




Refroidisseur/condenseur pour évent
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Drain
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R £ Condensate
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Live steam —»

Flash steam

Chemical dosing
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Refroidisseur/codenseur pour évent
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Valider nos résultats :

——

’Flash” Justification visuelle des résultats par I’évent

Vent condenser

!

i
Make-up water = o h’llﬁ

| Drain

Et ["oxygene ?

, \ o refum
Live steam = nm— ——

PERFORMANCE VERIFICATION OF INSTALLED EQUIPMENT

.1 Installed equipment whose performance is questioned by the Owner or his
representative may be subject to performance verification.

2 When performance verification is requested, equipment shall be tested to
determine compliance with specified performance requirements.

Live steam =

3 The Owner will determine by whom testing shall be carried out. When
requested, the Installing Contractor will be asked to arrange for services of
an independent testing agency.

Flash steam

Chemical dosing A4 Testing procedures shall be approved by the Engineer.

5 Should fest results reveal that originally installed equipment meets
specified performance requirements, the Owner will pay all costs resulting
from performance verification procedure.
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Mercl

Richard Forbes

Company: Spirax Sarco Canada Limited
Email: rforbes@spirax.ca
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